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IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI1

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
PIR intelligente combinato

Serie REDWALL-V

PIR intelligente combinato

Serie REDWALL-V

CARATTERISTICHE

* Sistema di rilevamento PIR intelligente
- Rilevamento di temperatura e illuminazione dell'ambiente per 

la gestione della sensibilità automatica
- Algoritmo di rilevamento avanzato
- Tre piroelementi duali con schermatura conduttiva doppia 

brevettata per l’area principale
* Rilevatore creep zone incorporato (piroelementi doppi duali)
* Funzioni antivandalismo

- Funzione antirotazione con accelerometro
- Funzione antimascheramento con fotocellula
- Involucro in policarbonato rinforzato
- Altezza di installazione max. 4 m (13 ft.)

* Selettore di sensibilità indipendente per le aree vicine, distanti e 
creep zone

* Selettore di logica di rilevamento
* Selettore di portata di rilevamento
* Uscite N.C. ed N.A. indipendenti
* Tempo di intervallo allarme regolabile

REDWALL-V

: PIR intelligente combinato con creep zone (campo di 
rilevazione sotto il rilevatore)

SIP-3020/5
SIP-4010/5
SIP-404/5

•
•
•

*1: Non utilizzato per SIP-4010/5 e SIP-404/5.

2,3-4,0 m
(7,6-13 ft.)

Montare il rilevatore in modo che la 
maggior parte del trafco attraversi l'area 
di rilevamento.

NOTE PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE

Attenzione
L’uso non conforme alle istruzioni fornite nel 
presente avviso ed eventuali usi impropri 
potrebbero comportare morte o ferite gravi.

Attenzione
L’uso non conforme alle istruzioni fornite nel 
presente avviso ed eventuali usi impropri 
potrebbero comportare morte o ferite gravi.

Il segno di spunta  indica raccomandazioni.
Il simbolo di divieto  indica proibizione.

Attenzione Attenzione

Non riparare o 
modificare il prodotto

Mantenere 
fermamente 
l'unità durante 
l'installazione e la 
manutenzione.
Se si lascia l'unità 
principale quando 
ad essa sono 
collegati cavi, può 
cadere e i cavi di

collegamento possono spezzarsi o si può 
danneggiare la scheda elettronica.

Attenzione
Prima di effettuare 
i collegamenti 
verificare che l'unità 
sia spenta.

2

2-1 SUGGERIMENTI PER L'INSTALLAZIONE

F

6 4 2 5 3 1
F 6 F 4 F 2 F 5 F 3 F 1
E 6 E 4 E 2 E 5 E 3 E 1
D 6 D 4 D 2 D 5 D 3 D 1
C 6 C 4 C 2 C 5 C 3 C 1

B 6 B 4 B 2 B 5 B 3 B 1

E

D

C

B

Contrassegni di mascheramento di area

3020 (521203)
1 2 3 4 5 6 7

B1
C1
D1

E1

F1 F6F5F4F3F2

E5E2 E3 E4

D5D2

C5C2 C3 C4
B5B2 B4

D4D3

B3

E6

D6
C6

B6

Mirino di area

Le zone di rilevamento di Redwall-V, che possono causare falsi allarmi 
possono essere eliminate tramite il mascheramento.
1. Per confermare le zone di rilevamento
 Utilizzare l’opzionale Mirino di Area, AVF-1
2. Per eliminare le zone di rilevamento non necessarie
 a. Utilizzare i contrassegni di mascheramento di area in dotazione.
 b. Utilizzare le placche di mascheramento dell’area in dotazione.
Di seguito si può trovare un esempio;
Le zone di rilevamento e i segmenti collegati dello specchio del SIP-3020.
Vedere il punto 4-1 e 6.

DISTANTE

VICINA

7654321

B6
C6
D6
E6

B3
C3
D3

E3
F3

B2
C2
D2

E2
F2

B1
C1
D1
E1

F1

B4
C4
D4

E4
F4

B5
C5
D5

E5

F6F5

REDWALL-V  SIP-3020

Cappio in 
nylon

Durante la manutenzione, il 
sensore può essere appeso alla 
base utilizzando il cappio in nylon.

Base

Vite di 
ssaggio per 
la base

Unità 
principale

Placca di 
mascheramento 
per area vicina (*1)

Finestra

Vite di 
ssaggio 
per il 
coperchio

Coperchio

Specchio per area distante Placca di mascheramento 
per area distante

Gommino di 
ssaggio

Viti di regolazione 
(due contrapposte)

Guida per la regolazione 
dell'angolo

Specchio per 
area vicina

Riferimento
Vite di ssaggio

Unità creep
Gommino di 
ssaggio (*1)
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3-1 Montaggio a parete
 Appendere il modello in carta (accessorio) alla parete, 
quindi praticare un foro di montaggio del diametro di 6 
mm e un foro per i cavi. Inserire il bullone di ancoraggio 
(accessorio) nel foro di montaggio della base.

Utilizzando una chiave a brugola, rimuovere l'unità centrale 
dalla base.

Praticare un foro attraverso la boccola del foro di cablaggio, 
inserire il cavo nel foro e fissare la base alla parete.

Collegare il cavo alla morsettiera (vedere il punto 3-3).

Montare l'unità principale sulla base.

Attenzione>>
Durante il montaggio dell'unità principale, prestare 
attenzione a non bloccare il cappio in nylon. Inoltre 
prestare attenzione a non pizzicarsi le dita.

Verificare che le diverse impostazioni e il funzionamento 
siano corretti.

Attenzione>>
Quando il LED rosso lampeggia dopo l'accensione, 
significa che il sistema è in fase di riscaldamento. 
Attendere circa 60 secondi.

INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE DELL'ANGOLO3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3-2 Vista interna della base

3-3 CABLAGGIO

*1: Terminali MANOMISSIONE da collegare a un ciclo di supervisione di 24 ore.

Nome Funzione

USCITA 
GUASTO

L'uscita di guasto viene utilizzata per il segnale 
antimascheramento. Quando viene posizionato 
un oggetto vicino alla superficie della lente per 
un periodo superiore a 100 secondi (circa), il 
circuito IR antimascheramento attiva e genera 
un segnale di guasto.

USCITA 
MANOMISSIONE

Viene rilevata quando il coperchio è aperto.
Viene rilevata quando l'unità principale viene 
rimossa dalla base.
Antirotazione:
Viene rilevato un danno all’unità principale.
Quindi, se l’unità principale viene colpita 
in direzione orizzontale o verticale e la sua 
posizione cambia, viene rilevato un danno 
all’unità principale.

Unità di misura: mm
Foro di cablaggio (M20 x 1,5)

Guarnizione 
impermeabile

(non rimuovere 
questa 
guarnizione). 

Base

Boccola per il foro 
di cablaggio (Φ18)

Tappo apertura 
cavi

Connettore unità 
principale

Foro di 
montaggio a parete

Foro di montaggio 
a parete

Boccola per il foro 
di cablaggio (Φ18)

Morsettiere di cablaggio

1 Allentare 
la vite di 
ssaggio 
della base.

2 Aprire.

3 Scollegare il 
connettore.

4 Estrarre.

INGRESSO 
ALIMENTAZIONE

USCITA  
MANOMISSIONE *1

USCITA ALLARME (N.C.)

USCITA ALLARME (N.A.)

USCITA GUASTO

SCORTA

4 Serrare e 
bloccare 
la vite di 
ssaggio 
della base.2 Collegare il 

connettore.

3 Chiudere.

1 Inserire e 
bloccare qui.

Cappio 
in nylon

La distanza dal suolo alla base 
del modello deve essere tra 
2,3 m (7,6 ft.) e 4 m (13 ft.).

CREEP 
USCITA ALLARME (N.C.)

USCITA ALLARME (N.A.)
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IMPOSTAZIONE DELL'AREA DI RILEVAMENTO
È possibile regolare l'area di rilevamento in un intervallo di 90 
gradi in direzione orizzontale e di 10 gradi in direzione verticale.
Correggere l'angolo di rilevamento verticale secondo l'altezza di 
montaggio del sensore.

Modelli SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

10°

10°

90° 90°

SIP-3020CAM D

Attenzione>>
Per ruotare l'unità principale in senso antiorario, 
allentare la vite di regolazione di destra. Per ruotare 
l'unità principale in senso orario, allentare la vite di 
regolazione di sinistra.
In caso contrario può risultare difficile o impossibile 
serrare la vite di regolazione quando si blocca l'unità 
principale.

Per ruotare l'unità in senso antiorario Per ruotare l'unità in senso orario

4

I cavi di alimentazione non devono superare le lunghezze indicate nella 
tabella.

DIMENSIONE 
CAVO

SIP-3020/5, SIP-4010/5, SIP-404/5
12 Vcc 14 Vcc 24 Vca

0.33 mm2

(AWG22)
470

(1540)
830

(2720)
850

(2790)
0.52 mm2

(AWG20)
740

(2430)
1300

(4270)
1340

(4400)
0.83 mm2

(AWG18)
1180

(3870)
2080

(6820)
2140

(7020)
m (ft.)

4-1 IMPOSTAZIONE DELL'AREA DI RILEVAMENTO PRINCIPALE
Regolare l'angolo dell'unità principale in direzione 
orizzontale in modo da poter coprire l'area di rilevamento 
desiderata.

Regolare l'angolo dell'unità principale in direzione verticale 
in modo da poter coprire l'area di rilevamento desiderata.

Attenzione>>
Se la parete di montaggio si trova su un angolo, 
il riferimento dell'unità principale può superare il 
limite superiore o inferiore della guida di regolazione 
dell'angolo. Verificarlo sempre utilizzando il mirino di 
area o il walk tester. Se l'area di rilevamento è troppo 
alta o troppo bassa, può essere rilevato un oggetto al 
di fuori dell'area oppure si può verificare un errore nel 
rilevamento di oggetti.

Rimuovere il coperchio.

Attenzione>>
Il coperchio è legato all'unità principale mediante un 
cappio in nylon, in modo da non cadere. Non tirare 
eccessivamente il coperchio.

(1)

(2)

(3)

Quando montata a un'altezza 
di 2,3 metri (7,6 ft.)

Quando montata a un'altezza 
di 4,0 metri (13 ft.)

3 Ruotare l'unità principale.

2 Allentare la vite di regolazione.

4 Serrare leggermente la vite di 
regolazione.

Ganci

3 Far scorrere il coperchio 
verso il basso e sbloccare 
dai ganci.

1 Allentare due viti di ssaggio per il 
coperchio e tirare verso l'esterno il 
coperchio no a quando si blocca.

Coperchio

2 Tenere le teste delle viti di ssaggio del coperchio 
con le mani, tirare verso il basso e rimuovere la parte 
inferiore del coperchio dall'unità principale.

Vite di 
regolazione

Allineare la freccia dell'unità 
principale alla guida di regolazione 
dell'angolo della vite di regolazione. 
Solitamente l'unità principale viene 
regolata entro l'ampiezza di questa 
guida.

1 Allentare la vite di 
ssaggio della base.
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Montare il mirino di area.

Suggerimenti per il montaggio>>
Allineare la parte convessa dei bracci di ssaggio del 
mirino di area alle tacche dell'unità principale, quindi 
inserire e montare i bracci.

Sens.Select.SW.Sens.Select.SW.

Far areaFar area Near areaNear area Creep zoneCreep zone

57310505731050

UP DWNAlarmAlarm CreepCreep

Montare la placca dell'area in modo che una freccia 
della parte centrale della placca sia rivolta verso l'alto e 
sia visibile la supercie con le lettere.
Inserire la placca di area nelle scanalature superiore 
e inferiore del mirino dell'area no a quando la placca 
viene ssata dai fermi.

404 (521205)

4010 (521204)

SIP-3020/5 SIP-4010/5

SIP-404/5

Regolare con precisione l'angolo dell'unità principale 
nelle direzioni orizzontale e verticale osservando l'area 
desiderata mediante il mirino di area.

•

•

•

(4)

(5)

3 Individuare il cerchio centrale della 
placca di area nel cerchio centrale 
della lente del mirino di area e 
vericare l'area di rilevamento sulla 
placca di area e sull'immagine di 
sfondo.
* Ciascuna lettera sulla placca di 

area corrisponde a un numero di 
specchio (vedere il punto 8-2).

* Attraverso la nestra di ispezione 
non è possibile osservare gli 
specchi da B1 a F1 e da B6 a F6 
(mostrati a destra) della placca 
di area del SIP-3020. Vericarli 
utilizzando il walk tester.

Suggerimenti per la regolazione>>
Se si verifica una delle situazioni indicate di seguito, 
consultare il punto 10.

Attenzione>>
Il mirino di area è uno strumento di supporto per la 
regolazione dell'area di rilevamento.
Dopo avere regolato l'area di rilevamento mediante il 
mirino di area, vericare sempre l'area utilizzando il 
walk tester.
Non osservare mai direttamente il sole attraverso il 
mirino di area.
Dopo avere utilizzato il mirino di area, proteggerlo dalla 
luce solare diretta.

Bloccare la vite di regolazione che è stata allentata.

Collegare il walk tester (opzionale) al sensore e verificare 
la correttezza dell'area di rilevamento.

REDWAVE

REDWAVE

MICROWAVE

REDWAVE

ALARM OUTPUT

CELL BATTERY

POWER

SUPPLY

FROM

SENSOR

POWER OFF

REDWAVE

PIR NEAR

REDWAVE

PIR FAR

MEGARED

FAR

MEGARED

NEAR

REDWALL

REDWIDE

WALKTESTER

REDWALL

REDWIDE

MEGARED

CONNECTION

SELECT

SWITCH

MODE

SELECT

SWITCH

POWER

SELECT

SWITCH

OPM-WT

1 Quando l'interruttore di accensione è nella posizione 
"POWER SUPPLY FROM SENSOR" dopo il 
collegamento del cavo al connettore del walk tester, 
viene emesso un segnale acustico continuo.

2 Quando un pedone inizia a entrare nell'area di 
rilevamento, vengono emessi alternativamente segnali 
acustici forti e deboli.

3 Quando viene rilevato l'intero corpo del pedone, viene 
emesso un segnale acustico forte continuo.

•

•

•

•

(6)

(7)

Placca di area 
(accessorio)

Determinare la direzione 
di rilevamento 
(vedere il punto 5-1).

Collocare la stringa rossa 
intorno all'unità principale.

Inserire e 
montare 
nell'unità 
principale.

La stringa rossa che 
trattiene l'unità principale.

Cerchio centrale 
della lente

Mirino di area AVF-1 (opzionale)
Finestra di ispezione

Inserire la placca di 
area nella scanalatura.

Bracci di 
ssaggio

Tacca
Parte 
convessa

Scanalature

Fermi

Riferimento

1 Per cambiare la direzione della nestra di 
ispezione, ruotare il mirino di area in direzione 
orizzontale no a quando si blocca.

2 Spostare il volto vicino al mirino in modo 
che l'occhio si trovi entro 5 mm dalla 
nestra di ispezione (supercie della lente).

Cerchio centrale della lente
Cerchio centrale 
della placca di area

L'area di rilevamento 
è all'interno del bordo 
dell'inquadratura.

Area invisibile

L'area del sensore è estesa oltre 
la strada in cui cammina una 
persona o passa un'auto.

I rami di un albero e l'erba si 
muovono con il vento.

* Staccare la 
guarnizione di 
protezione dalle 
facce della 
placca di area.

1

2

3

4

Li
ne

a 
di

 li
m

ite
 d

el
l'a

re
a 

di
 ri

le
va

m
en

to

Per area vicina

Per area distante

Selettore di 
alimentazione

Utilizzare nella 
posizione "REDWALL".

Per creep zone

(OPM-WT) (AWT-3)

Selettore di 
alimentazione

Utilizzare nella 
posizione "REDWALL".

Per area vicina

Per area distante

Per creep zone

Per 
tutte 
le 
aree
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4-2 IMPOSTAZIONE DELL'AREA DI RILEVAMENTO DELLA CREEP ZONE
Regolamento della creep zone in maniera orizzontale.

L'area di rilevamento della creep zone può essere regolato 
tra -90° e 90° orizzontalmente.

-90°

+90°

[m]

10

15

15

50

50

40

5

0

5

10

[ft.]

30

20

10

0

10

20

30

40

Regolamento della creep zone in maniera verticale.

L'area di rilevamento della creep zone può essere regolato 
tra -3° e 3° verticalmente.

-3° +3°

[m]

2

0

[ft.]

0

10
413,2

0 10
0 10 20 30 [ft.]

[m]

(1)

(2)

Collegare il walk tester (opzionale) al sensore e verificare 
la correttezza dell'area di rilevamento.

1 Quando l'interruttore di accensione è nella posizione 
"POWER SUPPLY FROM SENSOR" dopo il 
collegamento del cavo al connettore del walk tester, 
viene emesso un segnale acustico continuo.

2 Quando un pedone inizia a entrare nell'area di 
rilevamento, vengono emessi alternativamente segnali 
acustici forti e deboli.

3 Quando viene rilevato l'intero corpo del pedone, viene 
emesso un segnale acustico forte continuo.

REDWAVE

REDWAVE

MICROWAVE

REDWAVE

ALARM OUTPUT

CELL BATTERY

POWER

SUPPLY

FROM

SENSOR

POWER OFF

REDWAVE

PIR NEAR

REDWAVE

PIR FAR

MEGARED

FAR

MEGARED

NEAR

REDWALL

REDWIDE

WALKTESTER

REDWALL

REDWIDE

MEGARED

CONNECTION

SELECT

SWITCH

MODE

SELECT

SWITCH

POWER

SELECT

SWITCH

OPM-WT

(3)

Attenzione>>
Quando si verifica l'area di rilevamento, prestare 
attenzione a non coprire l'area ombreggiata della finestra 
con il walk tester o con il suo cavo. Se il fascio di raggi 
infrarossi verso il sensore è parzialmente ombreggiato, 
la sensibilità di rilevamento diminuisce e la funzione di 
rilevamento può non funzionare.

Se risulta difcile rilevare un oggetto>>
1. Impostare il selettore di logica di rilevamento sulla 

posizione "OR" (vedere punto 5-2).
Se il sensore funziona correttamente al completamento 
del walk test, riportare il selettore di logica nella 
posizione "AND".

2. Regolare il selettore di sensibilità del sensore (vedere il 
punto 5-1).

Per mascherare l'area di rilevamento>>

Area di 
rilevamento Come mascherare l'area Riferimento

Area 
distante

Utilizzare il selettore. 5-3
Utilizzare la placca di 
mascheramento (montata 
nell'unità principale).

Punto 7

Area 
vicina

Utilizzare la placca di 
mascheramento (montata 
nell'unità principale).

8-1

Applicare il contrassegno di 
mascheramento (accessorio) alla 
superficie dello specchio di area.

8-2

  Creep zone non può essere mascherata.•

Per area vicina
Per area distante

Selettore di 
alimentazione

Utilizzare nella 
posizione "REDWALL".

Per creep zone(OPM-WT)

Area di rilevamento regolata a -3°.
Area di rilevamento regolata a +3°.

Guide di 
regolazione della 
creep zone
Se si vuole regolare 
la creep zone con 
un angolo di 0°, 
allineare queste 
guide.

Premere delicatamente 
per muovere verso 
l'alto

Premere 
delicatamente per 
muovere verso il 
basso
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5

[m]

2

0

[ft.]

0

10
413
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2

[ft.]

10
413

DWN

UP

DWN

UP

Sens.Select.SW.Sens.Select.SW.

Far areaFar area Near areaNear area Creep zoneCreep zone

5-2 Selettore della logica di rilevamento Dip switch 1

Modelli SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5
L’area di rilevamento di SIP-3020/5, SIP-4010/5 
e SIP-404/5 consiste di due tipi di aree di 
rilevamento piano in modo alternativo, costituite 
da due coppie di piroelementi, per l’area vicina 
e la creep zone.

POSIZIONE 
SELETTORE STATO FUNZIONE

UP
OR

Impostazione 
di fabbrica

Viene inviato un segnale del 
sensore quando viene rilevato 
un oggetto in una delle due 
aree di rilevamento.
* Utilizzare questa modalità 

quando si regola l'area di 
rilevamento. Al termine 
della regolazione dell'area 
di rilevamento passare alla 
modalità AND.

DWN AND

Utilizzare questa modalità per 
ridurre la quantità di errori 
nei rilevamenti di oggetti. Il 
segnale del sensore viene 
inviato solo quando viene 
rilevato un oggetto in entrambe 
le aree di rilevamento. Se sono 
presenti oggetti che bloccano 
aree di rilevamento multiple, 
utilizzare la modalità OR.

5-3 Selettore della portata di rilevamento Dip switch 2

POSIZIONE 
SELETTORE STATO FUNZIONE

UP OFF

Annulla l'area di rilevamento 
distante. L'area di rilevamento 
viene ridotta come mostrato 
nella figura.

DWN
ON

Impostazione 
di fabbrica

Attiva l'area di rilevamento 
distante.

Modelli SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Modelli SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Attenzione>>
Se si annulla il rilevamento di area distante, la distanza 
di rilevamento è limitata a circa 20 metri (65 ft.). Regolare 
nuovamente e verificare l'area di rilevamento utilizzando 
il mirino di area e il walk tester.

5-4 Interruttore di intervallo allarme Dip switch 3-4

Modelli SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

È possibile impostare un intervallo (4 tempi 
diversi) di sospensione del segnale di allarme 
in uscita.
Per esempio, se tale intervallo viene impostato 
su 30 secondi, dopo l'emissione del primo 
segnale di allarme non vengono emessi altri 
segnali di allarme per 30 secondi. Se non 
vengono rilevati pedoni per oltre 30 secondi, il 
sistema torna alla modalità standby.
Quindi, quando viene rilevato un pedone, viene 
emesso il segnale di allarme.

POSIZIONE 
SELETTORE

FUNZIONE
0 sec 

(Impostazione 
di fabbrica)

15 sec 30 sec 60 sec

(           )

(           )

IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE

Modelli SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Sens.Select.SW.Sens.Select.SW.

Far areaFar area Near areaNear area Creep zoneCreep zone

57310505731050

UP DWNAlarmAlarm CreepCreep

Sens.Select.SW.Sens.Select.SW.

Far areaFar area Near areaNear area Creep zoneCreep zone

57310505731050

UP DWNAlarmAlarm CreepCreep

Attenzione>>
Se il LED rosso continua a lampeggiare per circa 
60 secondi dopo l'accensione dell'alimentazione, 
spegnere e riaccendere il dispositivo.

5-1 Selettore della sensibilità per le 
aree distanti, vicine e le creep zone
Modelli SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

È possibile modificare la sensibilità di 
rilevamento delle aree distanti, vicine e creep 
zone in modo indipendente.

POSIZIONE 
SELETTORE FUNZIONE

SH
Adatto a siti che richiedono un 
livello di sensibilità maggiore 
di "H"

H
Adatto a siti che richiedono un 
livello di sensibilità maggiore 
di "M"

M
(Impostazione 

di fabbrica)
Adatto ad applicazioni standard

L Adatto ad aree ristrette e difficili

L'area di rilevamento distante è annullata.

L'area di rilevamento distante è annullata.

Selettore di sensibilità 
area vicina

Selettore di sensibilità area 
distante

Connettore walk 
tester Interruttore di 

manomissione

Indicatore di funzionamento
(vedere il punto 11.) 1:  Selettore di logica di 

rilevamento (AND or OR)
2:  Selettore di portata di 

rilevamento
3,4: Selettori tempo di allarme

Selettore della 
sensibilità creep 
zone
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VISTA DALL'ALTO (altezza di installazione 2,3 m (7,6 ft.))

VISTA LATERALE (altezza di installazione 2,3 m (7,6 ft.)) 

VISTA DALL'ALTO (altezza di installazione 4,0 m (13 ft.))

VISTA DALL'ALTO (altezza di installazione 2,3 m (7,6 ft.))

AREA DI RILEVAMENTO6
Modelli SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5
VISTA DALL'ALTO (altezza di installazione 4,0 m (13 ft.))

VISTA LATERALE (altezza di installazione 4,0 m (13 ft.))

Modelli SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Modelli SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

: Area vicina : Area distante : Creep zone

: Area vicina : Area distante : Creep zone

Modelli SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

VISTA LATERALE (altezza di installazione 4,0 m (13 ft.))
: Area vicina : Area distante : Creep zone

VISTA LATERALE (altezza di installazione 2,3 m (7,6 ft.)) 
: Area vicina : Area distante : Creep zone
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MASCHERAMENTO DEL SENSORE DELL'AREA DISTANTE
Lo specchio di area distante montato nell'unità principale dispone 
di due placche di mascheramento distante; una a destra e una a 
sinistra dello specchio. É possibile mascherare l'area di rilevamento 
modificando la posizione di tali placche di mascheramento.

Attenzione>>
Utilizzando le placche di mascheramento è possibile mascherare 
l'area di rilevamento solo dall'esterno verso l'interno. Non è 
possibile mascherare solo l'area di rilevamento interna.
Tuttavia, se è necessario mascherare solo l'area di rilevamento 
interna, utilizzare lo spazio bianco (margine) del contrassegno 
di mascheramento di area vicina (accessorio). Applicare il 
contrassegno e mascherare tutti gli specchi che devono essere 
schermati.

Attenzione>>
La nestra è collegata all'unità principale mediante un 
cappio in nylon, in modo da non cadere. Non tirare 
eccessivamente la nestra.
Dopo avere mascherato le aree di rilevamento, montare 
la nestra e inserire il lo di nylon in eccesso nell'unità 
principale.

Come rimuovere la nestra>>

Modelli SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

34 12567

10 [m]155051015
[ft.]30 20 10 0 10 20 30 40 5050 40

7
65

1
42 3

•

•

•

•

7

VISTA DALL'ALTO (altezza di installazione 4,0 m (13 ft.))

Modelli SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Modelli SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

VISTA LATERALE (altezza di installazione 4,0 m (13 ft.))
: Area vicina : Area distante : Creep zone

VISTA DALL'ALTO (altezza di installazione 2,3 m (7,6 ft.))

VISTA LATERALE (altezza di installazione 2,3 m (7,6 ft.)) 
: Area vicina : Area distante : Creep zone

Finestra

Premere il foro inferiore sinistro con il 
dito e sollevare la nestra.

2 Applicare la placca di mascheramento 
sullo specchio e ssarla ai fermi.

3 Inserire il fermo in gomma per bloccare 
la protuberanza della placca di 
mascheramento.

1 Estrarre la placca di 
mascheramento dall'alloggiamento 
e vericare l'area di rilevamento e 
lo specchio facendo riferimento al 
diagramma di area.

Specchio per area distante
Fermo

Fermo

Se rami di alberi o altri oggetti in 
movimento si trovano nell'area del raggio 
di rilevamento.
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8
8-1 Mascheramento delle aree di rilevamento 

con le placche di mascheramento
Lo specchio di area vicina montato nell'unità principale dispone 
di due placche di mascheramento vicino; una a destra e 
una a sinistra dello specchio. È possibile mascherare l'area 
di rilevamento modificando la posizione di tali placche di 
mascheramento.

Attenzione>>
È possibile mascherare solo le aree di rilevamento 
esterne, vale a dire le aree 1 e 6. Utilizzare i contrassegni 
di mascheramento di area (accessori) per mascherare le 
altre aree di rilevamento (vedere il punto 8-2).

Modelli SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

6 4 2 5 3 1

10 [m]155051015
[ft.]30 20 10 0 10 20 30 40 5050 40

6

543

1

2

MASCHERAMENTO DEL SENSORE DELL'AREA VICINA

Modelli SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

1234

[m]505
[ft.]10 0 10

[m]505
[ft.]10 0 10

432 321

SIP-4010/5 SIP-404/5

Specchio per area distante
Fermo

Fermo

Fermo

Specchio per area vicina

2 Applicare la placca di 
mascheramento sullo specchio e 
ssarla ai fermi.

3 Inserire il fermo in gomma per 
bloccare la protuberanza della 
placca di mascheramento.

1 Estrarre la placca di mascheramento 
dall'alloggiamento e vericare l'area 
di rilevamento e lo specchio facendo 
riferimento al diagramma di area.

2 Applicare la placca di mascheramento 
sullo specchio e ssarla ai fermi.

3 Inserire il fermo in gomma per bloccare 
la protuberanza della placca di 
mascheramento.

1 Estrarre la placca 
di mascheramento 
dall'alloggiamento 
e vericare l'area 
di rilevamento e lo 
specchio facendo 
riferimento al 
diagramma di area.

Fermo

Se rami di alberi o altri oggetti in 
movimento si trovano nell'area del raggio 
di rilevamento.

Se rami di alberi o altri oggetti in 
movimento si trovano nell'area del raggio 
di rilevamento.
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Dopo avere regolato tutti gli elementi del sensore, bloccare 
tutte le viti di regolazione che sono state allentate. Infine 
bloccare le viti di fissaggio inferiori.

Attenzione>>
Se è necessario regolare nuovamente l'area di 
rilevamento, allentare la vite di ssaggio. Se si cerca 
di spostare l'unità principale senza allentare la vite di 
ssaggio, l'unità può essere danneggiata.
Quando si monta il coperchio, inserire il cappio di nylon 
in eccesso nell'unità principale. Se il lo è stato pinzato 
tra la nestra e il coperchio, è possibile che entri pioggia 
nell'unità principale.

Montare il coperchio.

•

•

(1)

(2)

PROCEDURA FINALE9
8-2 Mascheramento delle aree di rilevamento 

con le placche di mascheramento
Utilizzando le pinzette (accessorie), applicare con cura i 
contrassegni di mascheramento di area (accessori) allo 
specchio di area vicina.

F 6

E 6

 

F
E
D
C
B

E E E E E E
D D D D D D
C C C C C C

B B B B B B

F F FF F F

6 4 2 5 3 1

6 4 2 5 3 1

6 4 2 5 3 1

6 4 2 5 3 1
6 4 2 5 3 1

135246

[m]10 1515

5050 40

50510

[ft.]

30 20 10 0 10 20 30 40

[m]

4

2

0

[ft.]

13

0

10

0

10 20 30

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [ft.]

[m]

6

3

5

2

1

4

B

C

D

E

F

BCDEF

1 Vite di regolazione

2 Vite di ssaggio

Specchio per 
area vicina

Contrassegni di mascheramento 
di area

SPECCHIO
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STATO LED

Far areaFar area
AlarmAlarm CreepCreep

Stato rilevatore Stato LED

Quando l'alimentazione è ON Lampeggia.

In standby Si spegne.

Durante un rilevamento (nell'area vicina/distante) Si accende.

Durante un rilevamento (nella creep zone) Si accende.

11

10-2 Se vengono rilevati rami o erba quando si 
muovono nell'area di rilevamento
Importante>>

Regolare l'area di rilevamento in modo che non copra 
rami o erba in movimento con il vento.

Verificare che la freccia dell'unità principale si trovi entro 
l'ampiezza della "Guida di regolazione dell'angolo" sulla vite 
di regolazione.

Utilizzando il mirino di area, verificare che l'area di 
rilevamento non copra rami o erba che si possono muovere 
con il vento.

Utilizzare il walk tester per ascoltare cambiamenti nel livello 
sonoro quando apparentemente non sono presenti attività 
nell'area di rilevamento.
Regolare l'area di rilevamento in modo che non vengano 
rilevate aree indesiderate.

Se il livello sonoro cambia, una parte dell'area di 
rilevamento deve essere attiva (vale a dire che un oggetto è 
in movimento).

Utilizzare il walk tester e individuare la parte dell'area di 
rilevamento attiva. Cambiare la posizione del selettore 
di walk tester e determinare se la parte attiva dell'area di 
rilevamento è vicina o distante.

Utilizzando nuovamente il mirino di area, individuare l'area 
di rilevamento attiva.

Mascherare l'area di rilevamento attiva. Per farlo, 
mascherare l'area utilizzando la placca di mascheramento 
o il contrassegno di mascheramento; altrimenti mascherare 
l'area utilizzando l'interruttore di mascheramento di area 
distante (vedere i punti 5, 7 e 8). Creep zone non può 
essere mascherata. Regolare nuovamente l'area di 
rilevamento (vedere i punto 4-2).

Utilizzando nuovamente il walk tester, verificare che 
cambi il livello sonoro. Se il livello sonoro non cambia 
eccessivamente, è possibile terminare la regolazione.

Importante>>
Non è possibile montare e utilizzare contemporaneamente 
il mirino di area e il walk tester.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

10-1 Se è presente una strada pubblica in cui camminano 
persone o passano auto nell'area di rilevamento
Importante>>

Ridurre le dimensioni dell'area di rilevamento in modo che 
non comprenda strade pubbliche.

Verificare che la freccia dell'unità principale si trovi entro 
l'ampiezza della "Guida di regolazione dell'angolo" sulla 
vite di regolazione.

Utilizzando il mirino di area, verificare che l'area di 
rilevamento non comprenda strade pubbliche.

Se l'area di rilevamento va oltre una strada pubblica, 
correggere l'angolo verticale dell'unità principale. 
Tuttavia, prestare attenzione a che la freccia non si sposti 
significativamente dalla pozione di "Guida di regolazione di 
angolo".

 Se la freccia si sposta signicativamente dalla 
posizione "Guida di regolazione di angolo":

Mascherare l'area distante utilizzando la placca di 
mascheramento o l'interruttore di mascheramento di area 
distante. Può essere necessario mascherare anche l'area 
di rilevamento di area vicina, in particolari condizioni di 
installazione di sensore (vedere i punti 5 e 8).

Quando una persona cammina sulla strada o passa 
un'auto, verificare l'area di rilevamento utilizzando il walk 
tester.

Importante>>
Non è possibile montare e utilizzare contemporaneamente 
il mirino di area e il walk tester.

Attenzione>>
L'area di rilevamento può aumentare se è presente una 
forte differenza di temperatura tra l'oggetto in movimento 
e lo sfondo.

Attenzione>>
Una fonte di calore oltre l'area di rilevamento può 
causare un falso allarme dovuto alla riflessione del calore 
sul suolo.
Tra gli esempi di superfici riflettenti si trovano acqua 
(pozzanghere), strade bagnate, superfici in cemento 
liscio e strade asfaltate.
Se la fonte di calore è forte e/o il tasso di riflessione è 
alto, la distanza di rilevamento è maggiore del necessario 
e può rilevare oggetti non importanti oltre l'area 
desiderata. Di conseguenza, selezionare la posizione 
dell'intervallo di rilevamento secondo le condizioni del 
suolo del sito di installazione.

TEST DI FUNZIONAMENTO10

(1)

(2)

(3)

(4)

Attenzione>>
Se il LED rosso continua a 
lampeggiare per circa 60 secondi 
dopo l'accensione dell'alimentazione, 
spegnere e riaccendere il dispositivo.

Indicatore di funzionamento nell'area vicina/distante - LED 
rosso

Indicatore di funzionamento nella creep zone - LED rosso
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OPZIONI

OPM-WT, AWT-3 -Walk Tester Audio
AVF-1  -Mirino di Area
SIP-MINIHOOD -Schermo Sole/Neve
SIP-HU  -Unità di Riscaldamento

Attenzione>>
Quando si utilizza SIP-HU, la potenza dell’unità SIP deve 
essere 22 - 26 Vcc/Vca.

Queste unità sono progettate per rilevare movimenti per 
l'attivazione di un sistema CCTV. Essendo solo una parte di 
un sistema di sorveglianza completo, non possiamo accettare 
responsabilità per danni o altre conseguenze derivanti 
dall'attivazione dell'unità.

Le specifiche e il design sono soggetti a cambiamenti senza
preavviso. 

•
•
•
•

SPECIFICHE12
Modelli SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Modello SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Metodo di rilevamento A infrarossi passive

Copertura
(Area principale)

30 x 20 m
(100 x 65 ft.)

40 x 10 m
(130 x 33 ft.)

40 x 4 m
(130 x 13 ft.)

Copertura
(Creep zone)

3 x 5 m (10 x 16 ft.) ad altezza di 2,3 m (7,6 ft.)
6 x 9 m (20 x 30 ft.) ad altezza di 4 m (13 ft.) 
Angolo di rilevamento regolabile

Numero 
di zone di 

rilevamento

Area 
principale 74 zone 48 zone 24 zone

Creep zone 36 zone

Altezza di montaggio da 2,3 a 4 m (da 7,6 a 13 ft.)

Ingresso alimentazione 11 - 26 Vcc
22 - 26 Vca

Con unità di 
riscaldamento 

opzionale
22 - 26 Vcc/Vca

Assorbimento 45 mA max. (12 Vcc)
85 mA max. (24 Vca)

Con unità di 
riscaldamento 

opzionale
425 mA max. (24 Vca)

Indicatore di 
funzionamento

Allarme 
distante e 

Allarme vicino
LED rosso

Allarme 
Creep zone LED rosso

Periodo d'allarme Circa 2 sec.

Tempo di avviamento Circa 60 sec.

Selettore di portata di 
rilevamento Area distante: ON / OFF

Intervallo di allarme 0 / 15 / 30 / 60 sec.

Selettore di logica di 
rilevamento AND/OR

Uscita manomissione N.C. 28 Vcc, 0,1 A max.

Uscita di guasto N.C. 28 Vcc, 0,2 A max.

Uscita 
allarme

Area 
principale

N.C. 28 Vcc, 0,2 A max.
N.A. 28 Vcc, 0,2 A max.

Creep zone N.C. 28 Vcc, 0,2 A max.
N.A. 28 Vcc, 0,2 A max.

Selettore di sensibilità Distante: SH/H/M/L  Vicino: SH/H/M/L
Creep zone: SH/H/M/L

Temperatura di 
funzionamento

Senza unità di 
riscaldamento 

opzionale
da -25 a +60 °C (da -13 a +140 °F)

Con unità di 
riscaldamento 

opzionale
da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F)

Classificazione IP Unità principale: IP65
Chassis            : IP55

Dimensioni 
(A × L × P)

248 × 102 × 266 mm
(9,8 × 4,0 × 10,5 in.)

Peso 1,4 kg (48 oz.)

Accessori

2 Viti
2 Ancoraggi di nylon
1 Modello in carta
1 Chiave Allen
1  otnemarehcsam id ongessartnoC 

dell’area
1 Pinzette
1 Manuale di istruzioni
1 Placca di area
1 Gommino di fissaggio

Unità:mm (pollici)
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